
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montagehinweis M2218: 
 
Die Geräte haben eine Leistungsaufnahme von Max. 2.5W. Damit die thermische 
Belastung der Geräte möglichst klein bleibt, empfehlen wir, diese nicht unmittelbar 
aneinander zu reihen, sondern einen Spalt von 2 bis 5mm zuzulassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mounting notice M2218: 
 
The instruments have a max. power consumption of 2.5W. To minimize the thermal 
stress of the units, we recommend mounting them not close together but rather 
leaving a gap of 2 to 5mm in between. 
 


